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MANUTENÇÃO PREDIAL EM AMBIENTES HOSPITALARES 

 
Com o propósito de coordenar as ações relativas aos Recursos Físicos e 

de Equipamentos de Infraestrutura na área hospitalar, EIH - Equipamentos de  
Infraestrutura Hospitalar e AMH - Ambientes Médico-Hospitalares, das unidades 
da Gestão da FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO 

POR IMAGEM - FIDI: 
 

CONTRATO UNIDADE ENDEREÇO 

SEDI I A.M.E. Carapicuíba 
R. da Pedreira, 95 - Parque Jose Alexandre, Carapicuíba - 

SP, 06321-665, Brasil 

SEDI I A.M.E. Interlagos 
AME Interlagos - R. Artur Nascimento Júnior, 120 - Jardim 
Satélite, São Paulo - SP, 04815-180, Brasil 

SEDI I A.M.E. Itapevi 
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 215 - Jardim Nova 
Itapevi, Itapevi - SP, Brasil 

SEDI I A.M.E. Jardim dos Prados Rua Sant'Ana, 275 - Vila São Pedro, São Paulo - SP, Brasil 

SEDI I Conjunto Hospitalar do Mandaqui 
R. Voluntários da Pátria, 4301 - Santana, São Paulo - SP, 

02401-400, Brasil 

SEDI I CRI Norte R. César Zama, 1 - Santana, São Paulo - SP, Brasil 

SEDI I H. Estadual Américo Brasiliense 
Alameda Aldo Lupo, 1260, Américo Brasiliense - SP, 14820-
000, Brasil 

SEDI I H. Estadual Brigadeiro 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2722 - Jardim Paulista, São 

Paulo - SP, 01402-000, Brasil 

SEDI I H. Geral de Itapevi 
Rua Jesuíno Joaquim da Silva, S/n - Jd. Nova Itapevi, 

Itapevi - SP, 06694-230, Brasil 

SEDI I H. Geral de Pedreira 
R. João Francisco de Moura, 251 - Vila Campo Grande, São 
Paulo - SP, 04455-170, Brasil 

SEDI I H. Geral Grajaú 
Rua Francisco Octávio Pacca, 180 - Parque America, São 

Paulo - SP, Brasil 

SEDI I H. Regional Sul 
R. Gen. Roberto Alves de Carvalho Filho, 270 - Santo 
Amaro, São Paulo - SP, Brasil 

SEDI I H.C Luzia de Pinho Melo 
R. Manuel de Oliveira - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes - SP, 
Brasil 

SEDI I Hospital Infantil Cândido Fontoura 
Rua Siqueira Bueno, 1757 - Belenzinho, São Paulo - SP, 

03173-010, Brasil 

SEDI III A.M.E. Presidente Prudente 
R. José Bongiovani, 1297 - Uep2-S.2, Pres. Prudente - SP, 
19039-230, Brasil 

SEDI III Conjunto Hospitalar Sorocaba 
R. Cláudio Manoel da Costa, 259 - Jardim Vergueiro, 
Sorocaba - SP, 18030-083, Brazil 

SEDI III H. Estadual do Ipiranga Av. Nazaré, 28 - Ipiranga, São Paulo - SP, Brazil 
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SEDI III H. Estadual Vila Nova Cachoeirinha 
Av. Dep. Emílio Carlos, 3000 - Limão, São Paulo - SP, 
Brazil 

SEDI III H. Geral Promissão 
Av. Gen. Euríco Gaspar Dutra, 620, Promissão - SP, 16370-
000, Brasil 

SEDI III H. Geral de Guaianases 
Av. Miguel Achiole da Fonseca, 1092 - Guaianazes, São 
Paulo - SP, 08461-110, Brazil 

SEDI III H. Geral de São Mateus 
R. Ângelo de Cândia, 540 - Cidade São Mateus, São Paulo 

- SP, Brazil 

SEDI III H. Geral de Taipas 
Av. Elísio Teixeira Leite, 6999 - Sítio Morro Grande, São 
Paulo - SP, Brazil 

SEDI III H. Guilherme Alvaro R. Osw aldo Cruz, 197 - Boqueirão, Santos - SP, Brazil 

SEDI III H. Infantil Darcy Vargas 
R. Dr. Seráfico de Assis Carvalho, 34 - Jardim Leonor, São 
Paulo - SP, 05614-040, Brazil 

SEDI III H. Maternidade Interlagos 
Secretaria Estado Saúde - Rua Guaiuba, 312 - Cidade 
Dutra, São Paulo - SP, 04810-110, Brasil 

SEDI III H. Maternidade Leonor M. Barros Av. Celso Garcia, 2477 - Tatuapé, São Paulo - SP, Brazil 

SEDI III H. Pérola Byington 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 683 - Bela Vista, São Paulo - 
SP, 01317-001, Brazil 

SEDI III H. Regional de Osasco 
R. Ari Barroso, 355 - Pres. Altino, Osasco - SP, 06216-240, 

Brazil 

SEDI III H. Regional de Presidente Prudente 
R. José Bongiovani, 1297 - Uep2-S.2, Pres. Prudente - SP, 
19039-230, Brasil 

SEDI III H. São José R. Diogo Cabrera, 94 - Imirim, São Paulo - SP, Brazil 

SEDI III Hospital Geral Vila Penteado 
Av. Min. Petrônio Portela, 1800 - Jardim Iracema, São Paulo 
- SP, 02802-120, Brazil 

SEDI III 
Mirandópolis - H. Dr. Osw aldo B. 

Farias 

Av. Dr. Raul da Cunha Bueno, 585 - Jardim Santa Rosa, 

Mirandópolis - SP, 16800-000, Brazil 

SEDI III 
Núcleo de Gestão Assist. Várzea do 
Carmo 

Rua Leopoldo Miguez, 327 - Cambuci, São Paulo - SP, 
01518-020, Brazil 

SEDI III Unidade Móvel 1 Rua S/N 

SEDI III Unidade Móvel 2 Rua S/N 

SEDI III Unidade Móvel 3 Rua S/N 

SEDI III Unidade Móvel 4 Rua S/N 

HSPM 
HSPM - H. do Servidor Público 

Municipal 

R. Castro Alves, 60 - Aclimação, São Paulo - SP, 01532-

001, Brasil 

IAMSPE 
IAMSPE- Inst. Ass. Méd. Serv. Publ. 
Est. 

Av. Ibirapuera, 981 - Indianópolis, São Paulo - SP, Brasil 

SMS - CO AE Armando A. Pupo 
Av. Nova Cantareira, 1467 - Tucuruvi, São Paulo - SP, 
02331-002, Brasil 
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SMS - CO AE Perus 
R. Júlio de Oliveira, 80 - Vila Fanton, São Paulo - SP, 
05201-070, Brasil 

SMS - CO AE Pirituba 
Av. Menotti Laudísio, 100 - Jardim Cidade Pirituba, São 
Paulo - SP, Brasil 

SMS - CO CTR André Grabóis - Sé 
R. Frederico Alvarenga, 259 - Sé, São Paulo - SP, 01020-
030, Brasil 

SMS - CO DST/AIDS Nossa Sra. Do Ó 
Av. Itaberaba, 1377 - Nossa Sra. do O, São Paulo - SP, 
Brasil 

SMS - CO Hosp. Mun. Pirituba 
Av. Menotti Laudísio, 100 - Jardim Cidade Pirituba, São 
Paulo - SP, Brasil 

SMS - CO Hosp. Mun. V. N. Cachoeirinha 
Av. Dep. Emílio Carlos, 3100 - Limão, São Paulo - SP, 
Brasil 

SMS - CO Jd. Sarah - H. M. Mat. Dr. Mario Degni 
Rua Lucas de Leyde, 257 - Rio Pequeno, São Paulo - SP, 
05376-010, Brasil 

SMS - CO UBS Alto de Pinheiros 
Av. Queiroz Filho, 313 - Centro, São Paulo - SP, 05319-000, 
Brasil 

SMS - CO UBS Dona Mariquinha Sciácia 
Rua Dr. José Vicente, 39 - Tremembé, São Paulo - SP, 
02370-090, Brasil 

SMS - CO UBS Vila de Taipas 
Av. Elísio Teixeira Leite, 7703 - Sítio Morro Grande, São 
Paulo - SP, Brasil 

SMS - LE AE José Bonifácio IV 
R. Andréas Amon, 150 - Conj. Res. Jose Bonifacio, São 
Paulo - SP, Brasil 

SMS - LE 
Ermelino - HM Pf. Dr. Alípio Correa 
Neto 

Alameda Rodrigo de Brum - Vila Paranagua, São Paulo - 
SP, Brasil 

SMS - LE H. M. Dr. Waldomiro de Paula 
R. Augusto Carlos Bauman, 1074 - Itaquera, São Paulo - 
SP, 08210-590, Brasil 

SMS - LE H. M. Tide Setúbal 
R. Dr. José Guilherme Eiras, 123 - Vila Dr. Eiras, São Paulo 
- SP, 08010-220, Brasil 

SMS - LE 
Tito Lopes - H.D. Rede Hora Certa S. 

M. Paulista 

R. Prof. Antônio Gama de Cerqueira, 347 - Vila Americana, 

São Paulo - SP, 08010-130, Brasil 

SMS - SE AE Vila Prudente 
Pça do Centenário de Vila Prudente Veiga Cabral, 108- Vila 
Prudente, São Paulo - SP, 03132-050, Brasil 

SMS - SE Ceci - AE Dr. Alexandre Kalil Yasbeck 
Av. Ceci, 2235 - Planalto Paulista, São Paulo - SP, 04065-

004, Brasil 

SMS - SE H. M. Dr. Alexandre Zaio 
R. Alves Maldonado, 128 - Vila Nhocune, São Paulo - SP, 
Brasil 

SMS - SE H. M. Dr. Arthur Ribeiro de Saboya 
Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860 - Vila 

Campestre, São Paulo - SP, 04330-020, Brasil 

SMS - SE 
H.D.Rede Hora Certa Dr. Flávio 
Giannotti 

R. Xavier de Almeida, 210 - Ipiranga, São Paulo - SP, Brasil 

SMS - SE 
Jd. Iva - H. M. Dr. Benedito 

Montenegro 

R. Alberto Lupo, 1 - Vila Sapopemba, São Paulo - SP, 

03923-150, Brasil 
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SMS - SE 
Mooca 1 - H. M. Dr. Ignácio Proença 
de Gouvea 

Rua Juventus, 562 - Parque da Mooca, São Paulo - SP, 
Brasil 

SMS - SE Tatuapé - H. M. Dr. Carmino Caricchio 
Av. Celso Garcia, 4815 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03085-
030, Brasil 

SMS - SE 
UBS/AMA Dr. Geraldo da Silva 
Ferreira 

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2944 - Jabaquara, 
São Paulo - SP, Brasil 

SMS - SE UPA Santa Catarina 
R. Cidade de Bagdá, 529 - Vila Mira, São Paulo - SP, 
04377-035, Brasil 

SMS - SU 
C. Limpo - H M Dr. Fernando M. P. 
Rocha 

Estr. de Itapecerica, 1661 - Vila Maracana, São Paulo - SP, 
05835-005, Brasil 

SMS - SU CR DST/AIDS Santo Amaro 
R. Carlos Gomes, 695 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 
04743-050, Brasil 

SMS - SU CRST Santo Amaro 
Av. Adolfo Pinheiro, 581 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 
Brasil 

SMS - SU UBS Jd. Mitsutani 
R. Frei Xisto Teuber, 50 - Jardim Mitsutani, São Paulo - SP, 
Brasil 

SCS 
CAISM-Centro At. Integr. Saúde da 
Mulher 

R. Herculano de Freitas, 200 - Fundação, São Caetano do 
Sul - SP, 09520-270, Brasil 

SCS H. de Emergências Albert Sabin 
R. Aurélia, 101 - Santa Paula, São Caetano do Sul - SP, 
09551-340, Brasil 

SCS H. M. São Caetano 
R. Espírito Santo, 277 - Santo Antônio, São Caetano do Sul 
- SP, 09530-700, Brasil 

SCS H. Maria Braido 
R. São Paulo, 1840 - Santa Paula, São Caetano do Sul - 

SP, 09541-100, Brasil 

DIADEMA Diadema - Quarteirão da Saúde Av. Antônio Piranga, 700 - Centro, Diadema - SP, Brazil 

DIADEMA HM Diadema 
Av. Piraporinha, 1682 - Vila Nogueira, Diadema - SP, 
09950-000, Brazil 

DIADEMA UBS Eldorado 
Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 288 - Eldorado, Diadema - 

SP, 09972-260, Brazil 

DIADEMA UBS Jardim Paineiras R. Javarí, 635 - Taboão, Diadema - SP, 09932-210, Brazil 

GOIAS 
Central Remota de Laudos e Adm. - 
Goiás 

Av. T-4, 1478 - e - St. Bueno, Goiânia - GO, Brazil 

GOIAS CRL - Central Remota de Laudos Av. T-4, 1478 - St. Bueno, Goiânia - GO, Brazil 

GOIAS HDT - H. de Doenças Tropicais 
Av. Contôrno, 3556 - Jardim da Luz, Goiânia - GO, 74850-
400, Brazil 

GOIAS HGG - H. Geral de Goiânia 
Av. Anhanguera, 6479 - St. Central, Goiânia - GO, 74043-
010, Brazil 

GOIAS HMI - H. Materno Infantil R. R 3-A, 7 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74125-050, Brazil 
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GOIAS 
HUAPA - H. Urg. de Aparecida de 

Goiânia 

Av. Diamante, 210 - St. Pontal Sul, Aparecida de Goiânia - 

GO, 74955-220, Brazil 

GOIAS HUGO - H. de Urgências de Goiânia 
Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, 24 - St. Pedro Ludovico, 

Goiânia - GO, Brazil 

GOIAS HUGOL - Hospital de Urgências GO 
Av. Anhanguera, 14527 - Jardim Nova Esperanca, Goiânia - 
GO, Brasil 

 
Abrimos processo para contratação de empresa especializada na 

implantação da prestação de serviço em Predial, Infraestrutura e Ambiência na 
área Hospitalar, sob a Gestão de Empresa indicada pela CONTRATANTE. 

Permeado pelo cumprimento das Normas Vigentes: 
 

• RDC 50 

• RDC 63 

• RDC 02 

• NBR 15943 

• NBR 7256 

 

• NR 10 

• NR 13 

• NR 32 

• LEI Nº 13.589, de 4 de 
janeiro de 2018  

 

 Desta forma, estaremos cumprindo o papel da responsabilidade no 
atendimento ao paciente e na manutenção da funcionalidade dos equipamentos  
de infraestrutura hospitalar e dos ambientes médico hospitalares na prestação 

de serviço no cuidado do paciente com segurança e efetividade. 
  

DO OBJETO 
 
 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

Manutenção Predial em  Ambientes Hospitalares, conforme quadro abaixo: 
 

1 Sistema Informatizado de Gestão – Software: EIH e AMH 
Fornecido pela empresa 
CONTRATANTE 

2 
Intervenções Preventiva e Corretiva na Infraestrutura 
Predial. 

Executada pela empresa 
CONTRATADA 

3 
Intervenções Preventiva e Corretiva na Infraestrutura 
Elétrica. 

Executada pela empresa 
CONTRATADA 

4 
Intervenções Preventiva e Corretiva na Infraestrutura Ar-
condicionado. 

Executada pela empresa 
CONTRATADA 
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1. PREÂMBULO     
 

1.1. A FIDI - Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por 
Imagem torna pública a realização de Coleta de Preços, pelo critério de menor 
custo, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços relativos aos Recursos Físicos e de Equipamentos de Infraestrutura na 
área hospitalar, EIH - Equipamentos de  Infraestrutura Hospitalar e AMH - 

Ambientes Médico-Hospitalares, das unidades da Gestão da FUNDAÇÃO 
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - 
FIDI: 

  
1.2. Esclarecimentos relativos a presente Coleta de Preços serão prestados 

quando solicitados à FIDI no setor de Suprimentos pelo colaborador (a), Sr. ª 
Fambber Ribeiro através do correio eletrônico, fambber.ribeiro@fidi.org.br , com 
apoio da Gerência, Sr. º Marco Gasparotto através do correio eletrônico 

marco.gasparotto@fidi.org.br, ambos através do telefone (11) 5088-7900, até a 
dia o 13/05/2019. 

 
2. Objeto 
 

 A contratação de empresa especializada na prestação de serviços em 
Manutenção Predial em Ambientes Hospitalares, para a Implantação do 

Plano de Gerenciamento com a Gestão de Recursos Físicos e Tecnológicos em 
Saúde, e com sistema informatizado fornecido pela CONTRATANTE. 
 

mailto:fambber.ribeiro@fidi.org.br
mailto:marco.gasparotto@fidi.org.br
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3. Justificativa 

 
A contratação de empresa para prestação em MANUTENÇÃO PREDIAL EM 

AMBIENTES HOSPITALARES tem por finalidade ATENDER OS REQUISITOS 
conforme a RDC Nº. 02 de 25 DE JANEIRO DE 2010 que dispõe sobre o 
gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde 

regulamentado pela NBR 15943 de 28 DE MAIO de 2011, com as diretrizes para 
um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de saúde e 

de equipamentos para a saúde, associado ainda a RDC Nº. 63 DE 25 DE 
NOVEMBRO DE 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 
Funcionamento para os Serviços de Saúde. Assumindo, entre outras 

competências, o controle do inventário de equipamentos e ambientes médico-
hospitalares (EIH e AMH), primeiro atendimento às solicitações referente aos 

EIH, que significam em muitos casos mais de 40 % da demanda de manutenção, 
o assessoramento para descarte e aquisição de EIH, a implantação de rotinas 
preventivas para aumentar a segurança e confiabilidade nos EIH, o 

acompanhamento de serviços terceirizados. O uso da tecnologia no ambiente 
hospitalar passou a demandar uma atenção especial dos gestores devido ao 

impacto nos custos hospitalares. 
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA COLETA DE PREÇOS   

   
4.1. Poderão participar da presente Convocação, todos os interessados no ramo 

pertinente ao objeto cotado na presente Coleta de Preços, que apresentarem 
propostas até a data limite estipulada nesta Convocação.   
4.2. Na presente Seleção é vedada a participação de empresas em consórcio.   

4.3. A participação na presente seleção implica na aceitação integral e 
irretratável de todos os termos desta Convocação.   

4.4 O vencedor da presente coleta de preços, firmará contrato de contrato de 
prestação de serviços com a FIDI, onde serão estabelecidos os direitos e 
deveres de ambas as partes e as condições comerciais de fornecimento. 

4.5 Fornecimento de Software para gestão de chamados; 
4.5 Vedação de participação no presente certame 

4.5.1 Estão vetadas de participar as empresas que representam e comercializam 
equipamentos de infraestrutura, assim como assistência técnica especializada 
para assegurar que não haja autorregulação – conflito de interesses. 

 
 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA   
   
A proposta deverá ser enviada para os e-mails informados acima até o dia 

13.05.2019. 
   

DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À 
HABILITAÇÃO  
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5.1.  A divulgação do vencedor será efetuada no site da FIDI, para que todos os 

participantes tomem conhecimento e será comunicado por e-mail aos 
participantes, quando estiver disponibilizado o resultado. 

5.2. A documentação de habilitação do fornecedor que apresentar a proposta 
vencedora deverá ser enviada para os e-mails informados no preambulo deste 
ato convocatório num prazo de até 02 dias úteis, após a divulgação do vencedor, 

contendo:          
a) RG do representante legal da pessoa jurídica, acompanhado, se for o caso, 

dos documentos de eleição de seus administradores; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual e/ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;  

d) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais; 

f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 
g) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais;  
h) Comprovação de regularidade perante a Seguridade Social; 

i) Comprovação da regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS (emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, no site 

www.caixa.gov.br); 
j) Comprovação da autorização de funcionamento emitida pelo CNEN (original 

ou cópia autenticada) e cópia autenticada do Alvará Sanitário ou da Licença 

de funcionamento do fornecedor, expedido pelo Serviço de Vigilância 
Sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares. 

Não será aceito protocolo de alvará (ou licença) inicial ou de renovação; 
(Quando Aplicável) 

k) Declaração original ou autenticada, vigente, com a data de validade expressa 

no documento, em papel timbrado do fabricante, que comprove que o 
fornecedor está credenciado pelo fabricante, para comercializar o produto de 

sua marca cotado. Caso esta autorização não tenha validade por toda a 
vigência do contrato, apresentar documento complementar de atualização do 
prazo emitido pelo fabricante dos produtos ofertados; (Quando aplicável)  

l) Apresentar, quando solicitado, documento comprobatório do registro vigente 
no Ministério da Saúde (identificando o item em cada registro em sua 

proposta), através de: 
I - Publicação do registro no DOU; (Quando Aplicável) 
II - Comprovante de registro emitido pelo Ministério da Saúde demonstrando sua 

vigência, caso a validade do registro esteja vencido, apresentar também o 
pedido de revalidação (p1 e p2) datado do semestre anterior ao vencimento do 

registro, acompanhado do registro vencido. (Quando Aplicável) 
   
6 PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO   

   
6.1. Após o enceramento da tomada pelo site, não será permitida qualquer 

alteração em seu conteúdo que possa influenciar no julgamento final, nem 
admitido à Seleção qualquer proponente retardatário.    

http://www.caixa.gov.br/
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6.2. As propostas apresentadas serão julgadas e classificadas, sendo verificada 

sua conformidade com os critérios abaixo:     
a) Adequação das propostas ao objeto e critérios da coleta de preços;   

b) Qualidade, através de referências de outros clientes, pesquisas em sites 
de avaliação de atendimento e serviços prestados, e no caso de produtos, 
considerar também, testes e homologações dos mesmos nas Unidades em que 

serão utilizados; 
c) Preço;   

d) Condições de pagamento;   
e) Custos de transporte e seguro; 
f)        Suporte técnico, sla de atendimento e garantia dos serviços prestados. 

 
6.3 Será considerada a melhor proposta a que resultar em menor custo para a 

FIDI, sendo este calculado pela verificação e comparação dos critérios 
estipulados na cláusula 6.2 (acima) deste instrumento.   
6.4 Finalizado o procedimento de Coleta de Preços, o Gerente de Suprimentos 

deverá aprovar a melhor proposta apurada.   
6.5 Escolhida a proposta vencedora, o interessado será informado via carta ou e-mail 

para que apresente a documentação referida na cláusula 5.2 deste instrumento além 

da divulgação no site da FIDI. 

6.6 Quando nenhum dos participantes atender aos requisitos apresentados na presente 

Coleta de Preços ou o número de respostas for insuficiente para a análise do 

processo conforme o tipo de serviço ou produto do referido objeto requisitado, a FIDI 

poderá cancelar a Coleta de Preços publicada através da divulgação via site da FIDI, 

sendo que: 

- A FIDI não poderá vedar a participação de nenhum dos fornecedores 
correspondentes da Coleta de Preços anterior numa nova publicação caso 

ocorra; 
- A FIDI deverá manter essa publicação de cancelamento divulgada num prazo 
mínimo de 20 dias antes de partir para uma nova Coleta de Preços referente ao 

mesmo objeto cotado e cancelado; 
 

6.6 Resultados Esperados 
 

Dentre os resultados esperados tem-se: 

 

• Redução do tempo de parada, redução do custo direto com manutenção 

corretiva, melhor utilização dos recursos disponíveis e aumento da vida 
útil dos equipamentos e dos ambientes médico- hospitalares. 

• Melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes, tanto pela maior 

disponibilidade de equipamentos em funcionamento quanto pela 
confiabilidade e segurança destes. 
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• Redução do dispêndio com trocas de peças desnecessárias, isto é, ter 

capacidade de discernir a necessidade real de reposição e/ou 

manutenção. 

 
      

7. RECURSOS   
   

7.1.   Após a divulgação do vencedor da coleta de preços no site da FIDI, caso 
algum participante se sinta prejudicado em razão do julgamento das propostas, 
poderá manifestar, sendo-lhe concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis para 

interpor as razões de recurso após a data de divulgação do vencedor.    
7.2. A FIDI decidirá quanto aos recursos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.   

7.3. A interposição de recurso não suspende o julgamento das propostas.    
     
8. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA  

   
8.1. As entregas dos relatórios referentes as ordens de serviços executadas, 

deverão ser encaminhados todo mês ou quando solicitados dentro do prazo 
determinado para o endereço de e-mail ou endereço comercial, que será 
determinado pelo responsável pelo contrato ocasionalmente.  

 
 

9 Descrição dos serviços 
 

• Serviços prestados por profissionais treinados, uniformizados, registrados 

e com atestados de saúde ocupacional vigente. 
o Aplicação de todos os equipamentos de trabalho e de proteção 

individual.  

• Dentro de 30 dias após assinatura do contrato, apresentar o inventario 
dos ambientes e equipamentos, caso de divergência no anexo 1 será 
negociado o ajuste com aditivos contratuais. 

• Serviços ou Assistência Técnica Especializada da Climatização. 

• MANUTENÇÃO PREDIAL EM AMBIENTES HOSPITALARES sob 

demanda: 

o Manutenção de pisos e revestimentos;   

o Pintura e retoque de paredes;   
o Pintura e retoque de esquadrias metálicas ou em madeira (portas, 

janelas e escotilhas);   

o Pintura de estruturas metálicas em geral;   

o Substituição de lâmpadas, reatores de luminárias, tomadas, 
disjuntores, fusíveis, ligação elétrica de postos de trabalho, 
interruptores, tubulação seca, cabeamentos e outros componentes 

elétricos que se fizerem necessários;  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o Substituição de torneiras e seus componentes, contenção de 

vazamentos de água;   

o Substituição de fechaduras, maçanetas e reparos em outros 

mecanismos de segurança;   

o Manutenção geral de grelhas e calhas;   
o Contenção e correção de vazamentos e infiltrações de lajes, 

telhados e paredes;   
o Instalação e reparos em chuveiros e duchas aquecidas;   

o Limpeza dos quadros de força; 

o Manutenção das instalações hidro sanitárias, tais como: sanitários, 
mictórios, louças, acessórios de copa e de banheiros, ferragens; 

o Manutenção de ar condicionado, conforme  LEI Nº 13.589, DE 4 
DE JANEIRO DE 2018 que dispõe sobre a manutenção de 
instalações e equipamentos de sistemas de climatização de 

ambientes. 

• Modalidades de Intervenções  

o Preventiva  

▪ Ação sistemática de controle e monitoramento, com o 

objetivo de reduzir ou impedir falhas e manter a estrutura 

física adequada e segura no que diz respeito à questão 

estrutural e funcional.  

o Corretiva  

▪ Consiste em reparar danos funcionais / estruturais, 

decorrentes de causas diversas que incluem: falha ou não 

execução de manutenção preventiva / preditiva, causas 

externas não controláveis, entre outras. Nesta modalidade 

a priorização do atendimento deve ser baseada na 

interrupção ou não da assistência ao paciente.  

o Assistência Técnica  

▪ Consiste, nos casos onde a solução é mais complexa e 

escapa à estrutura da Empresa de MANUTENÇÃO 

PREDIAL EM AMBIENTES  HOSPITALARES, ela age 

delegando e supervisionando a atividade contratada 

prestada por empresas de assistência técnica ou pelo 

fornecedor/fabricante do equipamento. 

Desta forma estabelece os critérios mínimos, a serem seguidos pela empresa, 

para o gerenciamento de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de 

serviços de saúde, de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, 

eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, durante o 

seu ciclo de vida, incluindo o planejamento dos recursos físicos, materiais e 
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humanos, bem como, da capacitação dos profissionais envolvidos no processo 

destes, conforme o Sistema de Qualidade do CONTRATANTE, implementar 

Programa técnico-administrativo e operacional em relação aos itens da NBR 

15943 e a RDC 02, nos quais deverão estar contemplados: 

▪ Definição do Programa Anual de Manutenção Preventiva Anual – 
PMOC;  

▪ Planejamento e Seleção de EIH; 
▪ Especificação Técnica de EIH; 

▪ Assessoria para Incorporação de EIH; 
▪ Recebimento e aceite de EIH e AMH;  
▪ Inventário e Registro Histórico do parque tecnológico – EIH e AMH; 

▪ Assessoria na Transferência de EIH;  
▪ Adequação de Ambiente Médico-hospitalar – AMH; 

▪ Intervenção Técnica (Primeiro Atendimento) – EIH e AMH; 
▪ Histórico e inventário:  dos equipamentos de infraestrutura e 

ambientes médico-hospitalares. 

 
10.1 Peças e Acessórios: EIH e AMH 

 
Peças de reposição serão fornecidas pela CONTRATADA até o limite de 

10% do valor mensal do contratado, valor este não cumulativo. Acessórios e 

insumos para o bom funcionamento dos EIH e AMH são de responsabilidade da 
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA assessorar no processo de 

especificação dos mesmos. 
No caso da necessidade de aplicação de peças em valores superiores a 

10% do valor mensal contrato ou evidência de mau uso, caracterizada pela 

utilização indevida do equipamento, desde sua operação, instalação e 
funcionalidade, a CONTRATADA encaminhará ao CONTRATANTE memorial de 

descritivo para que a CONTRATANTE decida entre aquisição da peça ou 
substituição do EIH. 

A CONTRATADA deverá apresentar uma conta corrente deste valor com 

as comprovações fiscais da utilização dos recursos. 
 
11  Descrição das Atividades 
 

Mapa funcional 
Central de 
atendimento 
técnico 

Conforme a demanda do usuário, a Empresa é acionada para as 
intervenções programadas e corretivas. 

Intervenção técnica A Empresa atende todos os chamados independente da 

complexidade dos equipamentos de infraestrutura e ambientes 
hospitalares, para registro e diagnóstico e sanar os defeitos  
operacionais, caso contrário gerencia com terceiros a solução. 

Manutenção 

preventiva 

A Empresa faz ação sistemática de controle e monitoramento, com 

o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de 
equipamentos e ambientes hospitalares. 
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Manutenção 
corretiva 

A Empresa executa manutenção de reparos dos eventos para 
eliminar defeitos  

Assistência técnica A Empresa nos casos onde a solução é mais complexa e escapa à 

estrutura ou expertise do setor interno da contratante, ela age 
delegando e supervisionando a atividade contratada prestada por 
empresas de assistência técnica ou pelo fornecedor/fabricante do 

equipamento. 

 
 

 
Organograma funcional 

1 Coordenação da Gestão : EMH, EIH e AMH. 
Fornecida pela empresa 
da CONTRATANTE 

2 
Sistema Informatizado de Gestão – Software dedicado:  

EMH, EIH e AMH. 

Fornecida pela empresa 

da CONTRATANTE 

3 
Intervenções Preventiva e Corretiva dos Equipamentos 
Infraestrutura Hospitalar (EIH) – Primeiro Atendimento. 

Executada pela empresa 
CONTRATADA 

4 
Intervenções Preventiva e Corretiva na Infraestrutura 
Predial. 

Executada pela empresa 
CONTRATADA 

5 
Intervenções Preventiva e Corretiva na Infraestrutura 

Elétrica. 

Executada pela empresa 

CONTRATADA 

6 
Intervenções Preventiva e Corretiva na Infraestrutura de 
ar condicionado. 

Executada pela empresa 
CONTRATADA 

7 SERVIÇOS ESPECÍFICOS 
Supervisão da 
CONTRATADA em 
Contratos Executados por 

Terceiros 
 

• Calibração e Certificação - EIH 

• Assistência Técnica Especializada – EIH e AMH 

• Qualidade da Água – AMH 

• Rede de Esgoto - AMH 

 
 

Descrição das atividades de manutenção predial em ambientes 

hospitalares. 
A empresa CONTRATADA, dentro de suas obrigações, deverá coordenar 

e executar todas as atividades relacionadas à MANUTENÇÃO PREDIAL EM 
AMBIENTE hospitalar, incluindo: 
 

• Efetuar a avaliação do AMH, indicando as reformas e adequações às 
normas vigentes para estes ambientes; 

• Implementar ações preventivas baseadas em dados específicos dos 
EIH com vistas à substituição de peças com tempo de vida úti l 

esgotada, objetivando melhoria da performance; 

• Coordenar a manutenção preventiva e/ou corretiva realizada por 
terceiros. As manutenções realizadas por empresas ou profissionais 

externos devem ser supervisionadas por técnicos da CONTRATADA, 
sendo geradas as correspondentes ordens de serviço que relatem 

esses acompanhamentos, objetivando um melhor controle e 
desempenho destes serviços; 
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• Apresentar à Fiscalização do CONTRATANTE, plano de trabalho,  

programas, cronogramas e rotinas de manutenção preventiva e 
corretiva, apropriadas às respectivas operações; 

• Auxiliar em processos de incorporação tecnológica e de benfeitorias – 
AMH e EIH; 

• Elaboração de Parecer Técnico em processos de aquisição ou de 
desativação de equipamentos – AMH e EIH; 

• Elaboração de relatórios e laudos técnicos de AMH e EIH. 

 
 

 
12   Características de pessoal 

 
  A coordenação e o gerenciamento das atividades da Engenharia 

Hospitalar serão: 

 

• Realizadas por engenheiros e técnicos especializados em AMH e EIH, 

devidamente treinados com apresentação de suas credenciais legais e 
registro dos profissionais em seus conselhos de classe designados para 
coordenação e supervisão. 

 
12.1 Equipe mínima exigida 

 
A CONTRATADA disponibilizará profissionais em número mínimo, 

conforme quadro abaixo, objetivando o atendimento ininterrupto dos serviços 

contratados de forma presencial ou a distância e identificada: uniforme e crachá. 
 

ITEM DESCRIÇÃO FUNÇÃO GO SP TOTAL 

1 Engenheiro Supervisor 0 1 1 

2 Eletricista Encarregado 1 1 2 

3 Eletricista Eletricista 1 2 3 

4 
Operador de Manutenção - 
GERAL 

Ajudante Geral 1 
6 7 

5 Técnico de Refrigeração Refrigeração 2 6 8 

 

 
13. Disposições gerais 

 
13.1 O prazo de vigência contratual será de  12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, 

limitado a 60 (sessenta) meses. 
13.4. Serão de responsabilidade exclusiva do contratado o recolhimento de 

todos os tributos incidentes na fabricação do objeto desta Coleta de Preços.  
13.5. A forma de faturamento e pagamento para a FIDI ocorre da seguinte forma, 
para as notas fiscais e boletos bancários emitidos e enviados até o dia 10 (dez) 

do mês vigente, os pagamentos serão realizados no dia 17 (dezessete) do mês 
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subsequente e para as notas fiscais e boletos bancários emitidos e enviados 

entre os dias 11 (onze) e 25 (vinte e cinco) do mês vigente, o pagamento se dará 
no dia 25 do mês subsequente. Não serão aceitos boletos bancários ou notas 

fiscais enviadas no período compreendido entre o dia 26 (vinte e seis) e o último 
dia do mês vigente. 
13.6. Será de responsabilidade exclusiva do contratado a atualização e 

alimentação dos dados no sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações 
Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, conhecido pelo nome fantasia eSocial, 

dos colaboradores fruto da prestação de serviços objeto desta Coleta de Preços.  
 

 

 
14. Preço 

 
A CONTRATADA deverá fornecer o valor global para a prestação de 

serviços contidos e estabelecidos nesta Tomada de Preço, apresentadas 

conforme Carta Proposta presente no Item 10. 
 

 
 
 

 
15 Normas técnicas 

 
Relação mínima das normas e documentos que serão utilizados, em sua 

última revisão, durante a vigência do contrato: 

 
15.1 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 

especial, a NBR 15.943/2011, que dispõe sobre as diretrizes para um programa 
de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de 
equipamentos para a saúde; 

15.2 Normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 
especial, a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 2, de 25/01/2010, que 

dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos 
de saúde e aprova o regulamento técnico que estabelece os requisitos mínimos 
para o Gerenciamento de Tecnologias em Saúde em estabelecimentos de 

saúde; 

15.3 Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) e suas regulamentações; 

15.4 Prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, 
uso, transporte e armazenagem dos produtos; 

15.5 Normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT, ou para melhor 

complementar os temas previstos pelas já citadas; 
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15.6 Recomendações expressas na Lei n. 6.514, de 22/12/977 e Normas 

Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho, aprovadas pela Portaria n. 3.214, de 08/06/1978, em especial as 

seguintes: 

15.7 Norma NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

15.8 Norma NR-12 - Segurança no trabalho em maquinas e equipamentos. 

15.9 Norma NR-32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ANEXO 1 – Relação de ar condicionados 
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RELAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 

Código Marca Modelo Unidade Proprietário 
Local 

Instalação 
Contrato 

AR0623 Midea 42MFCA22M5 
H. Regional de 
Presidente 
Prudente 

SEDI III Mamografia SEDI III 

AR0622 
Rheem - 
24000 

RB1HW24AC2BC 
H. Geral  
Promissão 

SEDI III N/A SEDI III 

AR0621 Elgin - 18.000 HEFE18B2IA 
H. Geral  
Promissão 

SEDI III N/A SEDI III 

AR0620 LG < a definir > 
H. Geral  
Promissão 

SEDI III N/A SEDI III 

AR0619 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H. Geral  
Promissão 

SEDI III N/A SEDI III 

AR450 Midea split 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI RX 01 GOIÁS 

AR0618 
Springer  
Carrier - 
12.000 

42RSCA12S5 H. M. Tide Setúbal FIDI 
Recepção do 
RX 

SMS - LE 

AR0617 
Rheem - 
24000 

RB1PT24AC2BS H. M. Tide Setúbal FIDI 
Sala de 
exames US 

SMS - LE 

AR0616 
Springer 
Carrier - 
30.000 

42YUKC30C5 H. M. Tide Setúbal FIDI 
Sala de 
espera US 

SMS - LE 

AR0615 
Consul - 
12000 

CBV12BBBNA00 H. M. Tide Setúbal FIDI 
Sala de 
Comando 

SMS - LE 

AR0614 York - 12.000 YUKA12F5- ADK H. M. Tide Setúbal FIDI 
Sala  de 
Transformado
r 

SMS - LE 

AR0613 Elgin - 30.000 SRF1-30000 H. M. Tide Setúbal FIDI 
Sala 
Tomografia 

SMS - LE 

AR0612 Elgin - 30.000 SRFI-3000-02 H. M. Tide Setúbal FIDI 
Sala 
Tomografia 

SMS - LE 

AR0611 Elgin BZFE12000-2 H. M. Tide Setúbal FIDI Sala RX 02 SMS - LE 

AR0610 
Springer  
Carrier - 
22.000 

42LUCC22C5 H. M. Tide Setúbal FIDI Sala RX 01 SMS - LE 

AR0442 Electrolux split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Sala 
administração 

GOIÁS 

AR0609 
Springer  
Carrier  

42LUCC18C5 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

HSPM 
Sala 01 
Gerência 

HSPM 

AR0608 Elgin HEFI12B2IA H. Geral de Taipas SES-SP 
Sala 
Tomografia 

SEDI III 

AR0607 Elgin PEFI36B2NB H. Geral de Taipas SES-SP 
Sala 
Tomografia 

SEDI III 

AR0606 Fujitsu  ASB9R1 
Hosp. Mun. V. N. 
Cachoeirinha 

SMS - CO SALA US 3 SMS - CO 

AR0605 Gree GSW12-22LCI 
Hosp. Mun. V. N. 
Cachoeirinha 

SMS - CO SALA US 2 SMS - CO 

AR0604 LG TSN 
Hosp. Mun. V. N. 
Cachoeirinha 

SMS - CO Sala do CR SMS - CO 

AR0603 
Springer  
Carrier - 
18.000 

Split 
H. Maternidade 
Interlagos 

SES-SP 
Sala 
Ultrassom 

SEDI III 



TERMO DE REFERÊNCIA  

MANUTENÇÃO PREDIAL EM  AMBIENTES HOSPITALARES 
 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI 

 

 

 18 

AR0602 Consul - 9.000 Split 
H. Maternidade 
Interlagos 

SES-SP 
Sala RX 
Conforto  

SEDI III 

AR0601 Elgin - 18.000 PDFI-18000-2 
H.C Luzia de Pinho 
Melo 

FIDI 
Hemodinâmic
a - 2° andar 

SEDI I 

AR0600 
Springer  
Carrier - 
12.000 

42Y374793 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Ecocardiogra
ma  

SEDI III 

AR0599 
Springer  
Carrier - 
12.000 

42RWCAO12515
LA 

H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala 3 
Ultrassom  

SEDI III 

AR0598 
Admiral - 
12.000 

42RNA1255LCA  
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala 2 
Ultrassom  

SEDI III 

AR0597 
Springer  
Carrier - 
12.000 

N/A 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala 1 
Ultrassom  

SEDI III 

AR0596 Midea - 36.000 42MPCA36M5 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala 
Tomografia  

SEDI III 

AR0593 
Springer  
Carrier - 
35.000 

38CCL060535MC 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI Sala CPD IAMSPE 

AR0592 
Electrolux - 
60.000 

CFE60 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Mamografia 
01 

IAMSPE 

AR0591 LG - 18.000 TSNC182KBA1 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala Entrega 
Exames 

IAMSPE 

AR0590 
Electrolux - 
12.000 

SI12F  
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala Entrega 
Exames 

IAMSPE 

AR0588  
Electrolux - 
30.000 

S130F 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala Entrega 
Exames 

IAMSPE 

AR0589 York RADA30FS-ADA 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Mamografia 
02 

IAMSPE 

AR0587 
Springer  
Carrier - 
35.000 

38CCD048535M 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Mamografia 
02 

IAMSPE 

AR0586 
Springer  
Carrier - 
35.000 

38CCD060535M 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Mamografia 
02 

IAMSPE 

AR0585 N/A N/A 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0584 
Springer  
Carrier - 
12.000 

42RNCA12C5  
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Comando RX 
Ortopedia  

IAMSPE 

AR0583 Midea  a definir  
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala RX  
Ortopedia  

IAMSPE 

AR0582 York N/A  
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Recepção 
Ortopedia  

IAMSPE 

AR0581 
Springer  
Carrier - 
22.000 

42LUCC22C5 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala RX  
Pronto 
Socorro  

IAMSPE 

AR0580 
Electrolux - 
24.000 

SE24R 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Comando 
Tomografia 

IAMSPE 
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AR0579 
Electrolux - 
30.000 

S130F 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala RX  
Ortopedia  

IAMSPE 

AR0578 
Springer 
Carrier - 
38.000 

38CCDO600533
MC 

IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Tomografia. 

IAMSPE 

AR0577 Trane TTK518P100FA H. Maria Braido FIDI Sala RX   SCS 

AR0576 Trane TTK524P100GA H. Maria Braido FIDI 
Sala 
Mamografia  
02 

SCS 

AR0575 Trane 
TRAE040C1320A
MA 

H. Maria Braido FIDI 
Sala 
Mamografia  
02 

SCS 

AR0574 York YJDA09FS-ADK H. Maria Braido FIDI Sala RX   SCS 

AR0573 
Electrolux - 
18.000 

SI18R H. M. São Caetano FIDI Sala RX  SCS 

AR0572 Midea - 12.000 M5512CR H. M. São Caetano FIDI 
Sala 
Recepção 

SCS 

AR0571 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42MACA18S5 H. M. São Caetano FIDI Sala RX  SCS 

AR0570 
HOMECO - 
9.000 

K0S09FC-G2 
H. de Emergências 
Albert Sabin 

FIDI 
Sala 
Comando RX  

SCS 

AR0569 
HOMECO - 
9.000 

N/A  
H. de Emergências 
Albert Sabin 

FIDI 
Sala 
Estabilizador   

SCS 

AR0568 Trane WDPA033BH3FA 
H. de Emergências 
Albert Sabin 

FIDI N/A SCS 

AR0567 
Springer 
Carrier - 
42.000 

42MCADO9515L
S 

CAISM-Centro At. 
Integr. Saúde da 
Mulher 

FIDI 
Sala 04 
Consultório 

SCS 

AR0566 
AGRATTO - 
12.000 

CC512CFERLI-02 
CAISM-Centro At. 
Integr. Saúde da 
Mulher 

FIDI 
Sala 
Mamografia  

SCS 

AR0565 Midea - 12.000 M5512CR 
CTR André 
Grabóis - Sé 

FIDI Sala RX  SMS - CO 

AR0564 LG  - 18.000 STU183FLA 
CTR André 
Grabóis - Sé 

FIDI 
Sala 
Mamografia 

SMS - CO 

AR0563 LG  - 18.000 STU18FLA 
CTR André 
Grabóis - Sé 

FIDI 
Sala 
Ultrassom 

SMS - CO 

AR0562 
Springer 
Carrier - 
38.000 

38KCC1215MS UBS Vila de Taipas FIDI 
Sala 
Comando RX 

SMS - CO 

AR0561 
Springer 
Carrier - 
18.000 

RBKCR01851MS UBS Vila de Taipas FIDI Sala RX SMS - CO 

AR0244 
Springer  
Carrier  

split 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
laudos 

GOIÁS 

AR0559 
Samsung - 
18.000 

AR18KCFUAWQ
NAZ 

H. Regional de 
Presidente 
Prudente 

LOCAÇÃO 
Sala 
Ultrassom 

SEDI III 

AR0558 
Samsung - 
18.000 

AR18KCFUAWQ
NAZ 

H. Regional de 
Presidente 
Prudente 

LOCAÇÃO Sala CR SEDI III 

AR0557 
Samsung - 
24.000 

AR24KCFUAWQ
NAZ 

H. Regional de 
Presidente 
Prudente 

LOCAÇÃO 
Central de 
Laudos  

SEDI III 
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AR0556 
Samsung - 
24.000 

AR24KCFUAWQ
NAZ 

H. Regional de 
Presidente 
Prudente 

LOCAÇÃO 
Sala  
Comando  

SEDI III 

AR0560 
Samsung - 
24.000 

AR24KCFUAWQ
NAZ 

H. Regional de 
Presidente 
Prudente 

LOCAÇÃO 
Sala  
Comando  

SEDI III 

AR0554 
Samsung - 
18.000 

AR18KCFUAWQ
NAZ 

A.M.E. Presidente 
Prudente 

LOCAÇÃO Sala CR SEDI III 

AR0553 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42LUCC18C5 H. Geral Grajaú FIDI 
Sala 
Ultrassom - 
40 

SEDI I 

AR0552 Midea - 12.000 42MAQA1255 H. Geral Grajaú FIDI 
Sala  
Comando  

SEDI I 

AR0551 
Springer 
Carrier - 
36.000 

38CCK03651 H. Geral Grajaú FIDI 
Sala 
Tomografia 1 

SEDI I 

AR0550 
Springer 
Carrier - 
36.000 

380C-36 H. Geral Grajaú FIDI 
Sala 
Tomografia 1 

SEDI I 

AR0549 
Springer 
Carrier - 
30.000 

NXA24226 H. Geral Grajaú FIDI 
Sala 
Tomografia 1 

SEDI I 

AR0548 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42LUCA01851LC H. Geral Grajaú FIDI 
Sala  
Comando  

SEDI I 

AR0547 
Springer 
Carrier - 
48.000 

Piso Teto H. Geral Grajaú FIDI Sala RX - 38 SEDI I 

AR0546 
Springer 
Carrier - 
48.000 

Piso Teto H. Geral Grajaú FIDI Sala RX - 37 SEDI I 

AR0545 LG  - 18.000 TMC1825M1 H. Geral Grajaú FIDI Sala RX - 37 SEDI I 

AR0543 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42LUCA0285LC H. Geral Grajaú FIDI Sala RX - 38 SEDI I 

AR0542 N/A N/A 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0539 N/A N/A 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI Sala RM IAMSPE 

AR0537 Trane - CXV CXVA155001214 MATRIZ FIDI Sala Laudo  
FIDI - 
Matriz 

AR0536 Trane - TRC15 
TRC1505001000
946 

MATRIZ FIDI Sala Laudo  
FIDI - 
Matriz 

AR0535 Hitachi - RCC RCC301352 MATRIZ FIDI Sala Nobre 
FIDI - 
Matriz 

AR0533 Trane - 15TR TUA-P11 MATRIZ FIDI N/A 
FIDI - 
Matriz 

AR0532 Trane - 15TR TU1-ZP MATRIZ FIDI Sala CSR 
FIDI - 
Matriz 

AR0531 Trane - 10TR TUA-P11 MATRIZ FIDI N/A 
FIDI - 
Matriz 

AR0530 
Springer 
Carrier - 
18.000 

ACJ 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI Sala  RX   IAMSPE 

AR0529 
Springer 
Carrier - 
18.000 

N/A 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI Sala  RX   IAMSPE 
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AR0528 
Springer  
Carrier  

42LUCC18C5 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Tomografia. 

IAMSPE 

AR0527 
Springer  
Carrier  

42MCB0305015L
S 

IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Tomografia. 

IAMSPE 

AR0526 
Springer 
Carrier - 
12.000 

42LUCC12C5 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala Câmera 
Clara 

IAMSPE 

AR0525 
Springer 
Carrier - 
20.000 

42LUSS20C5 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Tomografia 
Exame 

IAMSPE 

AR0524 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42LUCC18C5 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Densitometria 
Óssea  

IAMSPE 

AR0523 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42LUCC18C5 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 001 
Coordenação 
Técnica 

IAMSPE 

AR0522 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI 
Sala 
Comando 
Tomografia 

IAMSPE 

AR0521 
Electrolux - 
18.000 

S18F 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI Sala 003 Adm IAMSPE 

AR0520 York DJDA12FS-ADK 
UBS Alto de 
Pinheiros 

FIDI 
Sala 
Mamografia  

SMS - CO 

AR0519 
Electrolux - 
30.000 

N/S 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI 
Sala 
Recepção 

SMS - CO 

AR0518 York - 18.000 DGE18FSADQ 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI Sala RX 002 SMS - CO 

AR0517 York - 18.000 DJDA18FS-ADK 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI 
Sala 
Ultrassom 

SMS - CO 

AR0516 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42LUSS18C5 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI Sala RX SMS - CO 

AR0515 Elgin - 30.000 PHFE 3000-2 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI Sala RX 003 SMS - CO 

AR0514 
Electrolux - 
30.000 

SE30F82806996 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI Sala Espera SMS - CO 

AR0513 
Electrolux - 
30.000 

SI18R82801766 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI Sala Espera SMS - CO 

AR515 Trane TTK524P100GA H. Maria Braido 
SMS-SÃO 
CAETANO 

N/A SCS 

AR514 Trane 
TRAE040C1320A
0MA 

H. Maria Braido 
SMS-SÃO 
CAETANO 

N/A SCS 

AR513 Electrolux < a definir > H. M. São Caetano FIDI N/A SCS 

AR512 Midea - 12.000 SPRINGER H. M. São Caetano FIDI N/A SCS 

AR511 Midea - 12.000 SPRINGER H. M. São Caetano FIDI N/A SCS 

AR510 AGRATTO CCS12FRA-02 
CAISM-Centro At. 
Integr. Saúde da 
Mulher 

SMS-SÃO 
CAETANO 

N/A SCS 
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AR509 
Springer  
Carrier  

KOSO9FC 
CAISM-Centro At. 
Integr. Saúde da 
Mulher 

  N/A SCS 

AR0512 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42RWCA0185SL
S 

H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI Sala  RX  001 SEDI III 

AR0511 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42RWCA0185 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI N/A SEDI III 

AR0510 
Electrolux - 
32.000 

SR30R 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI Sala CR SEDI III 

AR0509 Elgin - 8.000 SDF1-8000 
H. Infantil Darcy 
Vargas 

SEDI III 
Sala 
Ultrassom 

SEDI III 

AR0508 Elgin - 30.000 SRF1-3000C 
H. Infantil Darcy 
Vargas 

FIDI Sala RX 002 SEDI III 

AR0507 Philco - 12.000 PH12000FM 
H. Infantil Darcy 
Vargas 

SEDI III 
Sala  
Comando  

SEDI III 

AR0506 
Springer 
Carrier - 
46.000 

40KWCC48C 
H. Infantil Darcy 
Vargas 

  
Sala 
Tomografia  

SEDI III 

AR0505 Midea - 12.000 42MFQA09M 
H. Infantil Darcy 
Vargas 

SEDI III Sala Laudo  SEDI III 

AR0279 Elgin - 30.000 SRF1-30000 
H. Infantil Darcy 
Vargas 

FIDI Sala  RX  001 SEDI III 

AR0504 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42MCC018515 
H. Infantil Darcy 
Vargas 

FIDI Sala CR SEDI III 

AR0503 York DJEA18FSADK 
Hosp. Mun. 
Pirituba 

SMS-SP N/A SMS - CO 

AR508 
Springer  
Carrier  

Silentia 18.000 - 
ACJ 

HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 
Sala de CR 
RX - 3ª Andar 

HSPM 

AR507 
Springer  
Carrier  

42ncv030515ls 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

HSPM 
Sala TC 1 - 3º 
Andar 

HSPM 

AR506 
Springer  
Carrier  

Silentia 18.000 - 
ACJ 

HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

HSPM 
Sala de 
Comando TC 
- 3º Andar 

HSPM 

AR505 
Springer 
Carrier - 
18.000 

LUCCA18C 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 
Sala RX 
Pronto 
Socorro 

HSPM 

AR504 
Springer  
Carrier  

Silentia 18.000 - 
ACJ 

HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 

Sala RX 1 
(Telecomand
ado) - 3 º 
Andar 

HSPM 

AR503 York DJEA12FS-ADK 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 
Entrega de 
Exames - 3º 
andar 

HSPM 

AR0502 N/A N/A MATRIZ FIDI N/A 
FIDI - 
Matriz 

AR0501 Trane < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

GOIÁS Sala RH GOIÁS 

AR0500 
Springer  
Carrier  

42LUCC18C5 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 
Sala 
Mamografia - 
3 º Andar 

HSPM 

AR0499 
Springer 
Carrier - 
18.000 

N/A 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

SMS - SU N/A SMS - SE 
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AR0498 Trane < a definir > 
H. Estadual 
Américo 
Brasiliense 

SEDI I N/A SEDI I 

AR0497 
Springer  
Carrier  

42RWCA018515L
S 

UBS Vila de Taipas SMS-SP 
Sala de 
Mamografia  

SMS - CO 

AR0496 
Springer  
Carrier  

42RWCA012515L
S 

UBS Vila de Taipas SMS-SP Sala do CR SMS - CO 

AR0495 Fujitsu  < a definir > 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

SMS - SU N/A SMS - SE 

AR0494 
Springer  
Carrier  

42RWCA12515L
S 

H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala 3 
Ultrassom  

SEDI III 

AR0493 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42RYCA012515L
A 

H. Guilherme 
Alvaro 

SES-SP 
Sala 2 
Ultrassom  

SEDI III 

AR0492 
Springer  
Carrier  

42RWCA012515L
S 

H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala 1 
Ultrassom  

SEDI III 

AR0491 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42LUCA00931SL
C 

H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala de 
Estabilizador 

SEDI III 

AR0490 Midea 42MPCA36M5 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala de 
Exame 
Tomografia 

SEDI III 

AR0489 York YJKA12FS-ADK 
H. Guilherme 
Alvaro 

SES-SP 
Sala de 
Laudos/Servi
dor 

SEDI III 

AR0488 
Springer  
Carrier  

42RNCA1855 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI N/A SEDI III 

AR0487 Consul - 9.000 N/A 
H. Guilherme 
Alvaro 

SES-SP 

Sala de Raios 
X 
Telecomanda
do 2 

SEDI III 

AR0486 
Springer 
Carrier - 
18.000 

N/A 
H. Guilherme 
Alvaro 

SES-SP 
Sala de Raios 
X Fixo 1 

SEDI III 

AR0485 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42LUCC3QC5 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Recepção 
Gestão 

SEDI III 

AR0484 
Springer  
Carrier  

42FNQA0985 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala Adm 
Gestão 

SEDI III 

AR0483 Electrolux < a definir > 
Mirandópolis - H. 
Dr. Oswaldo B. 
Farias 

SES-SP 
Sala 
Administrativa 

SEDI III 

AR0482 Electrolux < a definir > 
Mirandópolis - H. 
Dr. Oswaldo B. 
Farias 

SES-SP 
Sala de 
Recuperação 
Tomografia 

SEDI III 

AR0481 Electrolux < a definir > 
Mirandópolis - H. 
Dr. Oswaldo B. 
Farias 

SES-SP Recepção SEDI III 

AR0480 Hitachi < a definir > 
Mirandópolis - H. 
Dr. Oswaldo B. 
Farias 

SES-SP 
Sala de 
Comando CR 

SEDI III 

AR0479 Comfee < a definir > 
Mirandópolis - H. 
Dr. Oswaldo B. 
Farias 

SES-SP 
Sala de 
Comando da 
Tomografia 

SEDI III 

AR0478 Midea < a definir > 
Mirandópolis - H. 
Dr. Oswaldo B. 
Farias 

SES-SP 
 Sala de 
Exame 
Tomografia 

SEDI III 
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AR0477 LG < a definir > 
Mirandópolis - H. 
Dr. Oswaldo B. 
Farias 

SES-SP 
 Sala de 
Exame 
Tomografia 

SEDI III 

AR0476 Electrolux S124F H. São José SEDI III N/A SEDI III 

AR0475 Midea < a definir > 
Jd. Iva - H. M. Dr. 
Benedito 
Montenegro 

SMS - SE N/A SMS - SE 

AR0474  Electrolux < a definir > 
Mirandópolis - H. 
Dr. Oswaldo B. 
Farias 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0459 
Springer  
Carrier  

42LUCC18C5 
H. Geral de 
Pedreira 

FIDI N/A SEDI I 

AR0473 
Springer 
Carrier - 
18.000 

42RWCB012515L
S 

AE Pirituba SMS - NO N/A SMS - CO 

AR0469 Gree Gsw9-22L/B(I) 
AE Armando A. 
Pupo 

  N/A SMS - CO 

AR0181 Brastemp < a definir > UBS Jd. Mitsutani  FIDI N/A SMS - SU 

AR0183 Consul - 9.000 CBV09BBNA 
CR DST/AIDS 
Santo Amaro 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0182 Fujitsu  ASB18A1  
CR DST/AIDS 
Santo Amaro 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0180 Fujitsu  AOBR241CC 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0179 LG TSUC1825MA2 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0178 
Springer  
Carrier  

38CCCO60535M
C 

C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0177 
Springer  
Carrier  

38CCCO60535M
C 

C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0176 
Springer  
Carrier  

38XZDO36515M
C 

C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

  N/A SMS - SU 

AR0175 Electrolux PE24F 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0174 Electrolux PE24F 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0173 
Springer  
Carrier  

42FNCA1255 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0172 
Springer  
Carrier  

38KQA009515MC 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0171 
Springer  
Carrier  

42LUCC022C5  
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0170 Consul - 9.000 C8Z22BBBNA 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0169 Electrolux S124F 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 
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AR0168 Electrolux S124F 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0167 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0145 LG TSUC1825MA2 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

SMS-SP N/A SMS - SU 

AR0144 
Springer  
Carrier  

38CCM060535M
C 

C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

SMS-SP N/A SMS - SU 

AR0143 
Springer  
Carrier  

38CCM060535M
C 

C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

SMS-SP N/A SMS - SU 

AR0142 
Springer  
Carrier  

38XCD036515MC 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

SMS-SP N/A SMS - SU 

AR0141 Electrolux PE24F 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0140 Electrolux PE24F 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0139 
Springer  
Carrier  

42FNCA22S5 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0138 
Springer  
Carrier  

38KQA009515MC 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0137 Consul - 9.000 CZ22BBBNA 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0136 Electrolux S124F 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0135 Electrolux S124F 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0134 
Springer  
Carrier  

42MCC009515LS 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0133 
Springer  
Carrier  

42MCC009515LS 
C. Limpo - H M Dr. 
Fernando M. P. 
Rocha 

FIDI N/A SMS - SU 

AR0389 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
UPA Santa 
Catarina 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0388 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
UPA Santa 
Catarina 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0310 Consul - 9.000 < a definir > 
UBS/AMA Dr. 
Geraldo da Silva 
Ferreira 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0309 Electrolux S118R 
UBS/AMA Dr. 
Geraldo da Silva 
Ferreira 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0010 Electrolux PS148R 
UBS/AMA Dr. 
Geraldo da Silva 
Ferreira 

FIDI N/A SMS - SE 
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AR0012 Consul - 9.000 CBU22ABBNA 
UBS/AMA Dr. 
Geraldo da Silva 
Ferreira 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0184 Gree 
RB14W12C2AC2
BS 

UBS Jardim 
Guairacá 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0365 Brastemp < a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0364 Consul - 9.000 < a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0363 Elgin < a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0362 Elgin < a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0361 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0360 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0359 Fujitsu  < a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0358 York < a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0357 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0355 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0343 
Springer  
Carrier  

42XQM36CS 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0342 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0341 Electrolux CF160 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0340 York DJEA18FSADK 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0339 
Springer  
Carrier  

38KC022S5 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0338 Consul - 9.000 CBV22CBBNA00 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0337 Elgin BZFE12000-2 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 
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AR0336 Brastemp BBF22BBNA 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0335 Elgin BZFE12000-2 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0334 Fujitsu  ASB30R1 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0333 
Springer  
Carrier  

SL30F 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0332 Elgin BZFE12000-2 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0331 
Springer  
Carrier  

CBV22CBBNA00 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0330 
Springer  
Carrier  

BBF22BBNA 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0329 Midea < a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0328 
Springer  
Carrier  

CFI60 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0327 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0326 
Springer  
Carrier  

SHFI24.000-2 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0325 
Springer  
Carrier  

ASB30R1 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0324 
Springer  
Carrier  

38KCB01851MS 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0323 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0100 Elgin BZFE12000-2 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0099 Elgin BZFE12000-2 
Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0098 
Springer  
Carrier  

38MCCM36515M
C 

Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0097 
Springer  
Carrier  

38MCCM36515M
C 

Tatuapé - H. M. Dr. 
Carmino Caricchio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0278 Midea MPC1-36CRLF 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 
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AR0277 Midea MSS-18CR 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0276 
Springer  
Carrier  

42RWCA022515L
S 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0275 Electrolux S118F 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0274 Samsung AS24UBAXXAZ 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0131 Midea MSS-18CR 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0130 
Springer  
Carrier  

42RWCA022515L
S 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0129 Samsung AS24UBAXXAZ 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0128 Electrolux S118F 

Mooca 1 - H. M. 
Dr. Ignácio 
Proença de 
Gouvea 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0289 Philco PH18000F 
Jd. Iva - H. M. Dr. 
Benedito 
Montenegro 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0288 
Springer  
Carrier  

42MCC012515LS 
Jd. Iva - H. M. Dr. 
Benedito 
Montenegro 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0192 
Springer  
Carrier  

PH18000F 
Jd. Iva - H. M. Dr. 
Benedito 
Montenegro 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0191 
Springer  
Carrier  

42LUCA 
018515LC 

Jd. Iva - H. M. Dr. 
Benedito 
Montenegro 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0186 komeco < a definir > 
Jd. Iva - H. M. Dr. 
Benedito 
Montenegro 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0185 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Jd. Iva - H. M. Dr. 
Benedito 
Montenegro 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0011 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H.D.Rede Hora 
Certa Dr. Flávio 
Giannotti 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0023 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H.D.Rede Hora 
Certa Dr. Flávio 
Giannotti 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0066 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H.D.Rede Hora 
Certa Dr. Flávio 
Giannotti 

FIDI N/A SMS - SE 
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AR0021 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H.D.Rede Hora 
Certa Dr. Flávio 
Giannotti 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0020 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H.D.Rede Hora 
Certa Dr. Flávio 
Giannotti 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0472 komeco < a definir > 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

  N/A SMS - SE 

AR0462 komeco SPLIT 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0461 komeco SPLIT 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0305 Electrolux SI18R 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0304 
Springer  
Carrier  

42MCC012515SL
S 

H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0303 
Springer  
Carrier  

42MCC012515SL
S 

H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0302 Electrolux SE24F 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0301 
Springer  
Carrier  

38CCM036515M
C 

H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0300 Electrolux SE18F 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0299 
Springer  
Carrier  

38CA024515BS 
H. M. Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0200 LG STN184FLA 
H. M. Dr. 
Alexandre Zaio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0199 LG STN184FLA 
H. M. Dr. 
Alexandre Zaio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0198 Decos MSD-12CR 
H. M. Dr. 
Alexandre Zaio 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0298 
Springer  
Carrier  

38KCAO1851MC 
Ceci - AE Dr. 
Alexandre Kalil 
Yasbeck 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0103 
Springer  
Carrier  

38KCAO18515 
Ceci - AE Dr. 
Alexandre Kalil 
Yasbeck 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0078 
Springer  
Carrier  

38KCAO1851MC 
Ceci - AE Dr. 
Alexandre Kalil 
Yasbeck 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0001 
Springer  
Carrier  

42LUCA 
018515LC 

Ceci - AE Dr. 
Alexandre Kalil 
Yasbeck 

FIDI N/A SMS - SE 

AR0285 
Springer  
Carrier  

42LUCC012C5 
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 
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AR0284 
Springer  
Carrier  

42LUCC012C5 
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0190 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0189 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0188 Midea < a definir > 
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0187 Midea < a definir > 
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0019 Midea < a definir > 
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0018 Midea a definir 
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0017 Midea  a definir  
Tito Lopes - H.D. 
Rede Hora Certa 
S. M. Paulista 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0471 Consul - 9.000 < a definir > H. M. Tide Setúbal FIDI N/A SMS - LE 

AR0281 
Springer  
Carrier  

42LUCC022C5  H. M. Tide Setúbal FIDI N/A SMS - LE 

AR0280 
Springer  
Carrier  

42MCC012515LS H. M. Tide Setúbal FIDI N/A SMS - LE 

AR0197 
Springer  
Carrier  

42LUCCO9C5 
H. M. Dr. 
Waldomiro de 
Paula 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0196 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H. M. Dr. 
Waldomiro de 
Paula 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0195 Decos MSD-12CR 
H. M. Dr. 
Waldomiro de 
Paula 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0194 
Springer  
Carrier  

42XQDO36515C 
H. M. Dr. 
Waldomiro de 
Paula 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0193 
Springer  
Carrier  

42DCCO9515C 
H. M. Dr. 
Waldomiro de 
Paula 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0075 
Springer  
Carrier  

42DCC009515M
C 

H. M. Dr. 
Waldomiro de 
Paula 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0272 komeco KOP24FCG-1 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0271 Midea 42MDOA18M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0270 Midea 42MDOA18M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 
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AR0269 Midea 42MDOA18M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0268 Midea 42MDQA18M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0267 
Springer  
Carrier  

42LUCC022C5  
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0266 
Springer  
Carrier  

42LUCC30C5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

  N/A SMS - LE 

AR0265 
Springer  
Carrier  

38CC060535MC 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0264 
Springer  
Carrier  

38KQA018515MC 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0263 Midea 42MLCD30M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0089 Midea 42MDOA18M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0088 Midea 42MDOA18M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0087 Midea 42MDQA18M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0086 
Springer  
Carrier  

42LUCC22C5  
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0085 
Springer  
Carrier  

42LUCC30C5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0084 
Springer  
Carrier  

38CCD060535M
C 

Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0083 
Springer  
Carrier  

38KQA018515MC 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0082 Midea 42MLCD30M5 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0041 
Springer  
Carrier  

QJI232L-A 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0042 
Springer  
Carrier  

OKASB9ASBCW 
Ermelino - HM Pf. 
Dr. Alípio Correa 
Neto 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0346 
Springer  
Carrier  

38KCM22C5 
AE José Bonifácio 
IV 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0345 Fujitsu  AOBR241CC 
AE José Bonifácio 
IV 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0344 
Springer  
Carrier  

42LUCD22C5 
AE José Bonifácio 
IV 

FIDI N/A SMS - LE 
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AR0016 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
AE José Bonifácio 
IV 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0015 
Springer  
Carrier  

42LUCC22C5  
AE José Bonifácio 
IV 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0009 Fujitsu  ASB12A1  
AE José Bonifácio 
IV 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0014 Comfee < a definir > 
AE José Bonifácio 
IV 

FIDI N/A SMS - LE 

AR0127 York DJDA12FS-ADK 
UBS Alto de 
Pinheiros 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0283 Midea MSS-12CR 
CTR André 
Grabóis - Sé 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0282 LG STN18RCA 
CTR André 
Grabóis - Sé 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0147 LG STU183FLA 
CTR André 
Grabóis - Sé 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0146 Midea MSS-12CR 
CTR André 
Grabóis - Sé 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0059 LG STU183FLA 
CTR André 
Grabóis - Sé 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0349 Electrolux < a definir > 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0348 Electrolux < a definir > 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0347 Midea < a definir > 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0126 Midea MSS-12CR 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0125 Electrolux SE30F 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0124 Electrolux SE30F 
Jd. Sarah - H. M. 
Mat. Dr. Mario 
Degni 

FIDI N/A SMS - CO 

AR0102 
Springer  
Carrier  

38KCM18C5 H. Regional Sul SES-SP N/A SEDI I 

AR0101 
Springer  
Carrier  

38KCM18C5 H. Regional Sul SES-SP N/A SEDI I 

AR0322 
Springer  
Carrier  

38CCA09235MC H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0321 
Springer  
Carrier  

38CCM036515M
C 

H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0320 
Springer  
Carrier  

38KCAO1851MC H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0319 
Springer  
Carrier  

42LUCA 
018515LC 

H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0318 
Springer  
Carrier  

TSN1825MA1 H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0317 
Springer  
Carrier  

38KCAO1851MC H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0259 
Springer  
Carrier  

40NSC180236V H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0258 
Springer  
Carrier  

40NSC180236V H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 
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AR0257 
Springer  
Carrier  

38CCA09235MC H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0074 
Springer  
Carrier  

42LUCA01815LC H. Geral Grajaú SES-SP N/A SEDI I 

AR0408 York < a definir > H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0407 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0406 York Piso Teto H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0405 York Piso Teto H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0404 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0403 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0402 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0401 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0400 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0399 York Cassete H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0398 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0397 York Piso Teto H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0396 York Piso Teto H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0395 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0394 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0393 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0392 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0391 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0390 York Hiwall H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0068 Hitachi < a definir > H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0051 Hitachi RPK18AS H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0038 Hitachi RPK18AS H. Geral de Itapevi SES-SP N/A SEDI I 

AR0415 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0414 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0413 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0412 York Piso Teto 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0411 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0410 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0067 
Springer  
Carrier  

42MCC012515LS 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 
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AR0036 
Springer  
Carrier  

42MCC013515LS 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0027 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0055 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0065 
Springer  
Carrier  

38XQ024515MC 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0046 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0037 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS 
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0057 
Springer  
Carrier  

40MSC120TFR  
Conjunto 
Hospitalar do 
Mandaqui 

SES-SP N/A SEDI I 

AR0316 
Springer  
Carrier  

42MCC012515LS A.M.E. Interlagos SES-SP N/A SEDI I 

AR0315 
Springer  
Carrier  

42MCC012515LS A.M.E. Interlagos SES-SP N/A SEDI I 

AR0314 westinghouse WIWXL07KNW1A A.M.E. Interlagos SES-SP N/A SEDI I 

AR0313 
Springer  
Carrier  

42LUCA 
018515LC 

A.M.E. Interlagos FIDI N/A SEDI I 

AR0312 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS A.M.E. Interlagos SES-SP N/A SEDI I 

AR0026 
Springer  
Carrier  

< a definir > A.M.E. Interlagos SES-SP N/A SEDI I 

AR0034 
Springer  
Carrier  

< a definir > A.M.E. Interlagos SES-SP N/A SEDI I 

AR0049 
Springer  
Carrier  

< a definir > A.M.E. Interlagos SES-SP N/A SEDI I 

AR0061 
Springer  
Carrier  

< a definir > A.M.E. Interlagos SES-SP N/A SEDI I 

AR0050 Hitachi RPK006B A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0058 Hitachi RKP006B A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0025 
Springer  
Carrier  

42LUCA009515C
C 

A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0007 Hitachi RPK006B A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0006 Hitachi RPK006B A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0005 Hitachi RKP015B A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0004 Hitachi RKP008B A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0035 Hitachi RKP006B A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0002 
Springer  
Carrier  

42LUCA009515C
C 

A.M.E. Carapicuiba SES-SP N/A SEDI I 

AR0372 York YDDA09F5ADK H. Maria Braido FIDI N/A SCS 

AR0307 
Springer  
Carrier  

42MCB0305015L
S 

H. M. São Caetano FIDI N/A SCS 
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AR0306 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS 
CAISM-Centro At. 
Integr. Saúde da 
Mulher 

FIDI N/A SCS 

AR0470 GE < a definir > 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

  N/A IAMSPE 

AR0418 
Springer  
Carrier  

42LUCD30C5 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0371 
Springer  
Carrier  

42RNCA1255 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0370 Electrolux SI30F 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0369 
Springer  
Carrier  

42LUQC305 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0368 Electrolux CF160 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0367 Electrolux ST12F 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0366 Electrolux LFE60 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0356 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0354 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0353 Electrolux < a definir > 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0105 
Springer  
Carrier  

38CCCO48535M
C 

IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0104 Electrolux SE30F 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0077 
Springer  
Carrier  

38CCCO48535M
C 

IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0045 Electrolux SE30F 
IAMSPE- Inst. Ass. 
Méd. Serv. Publ. 
Est. 

FIDI N/A IAMSPE 

AR0441 
Springer  
Carrier  

Piso teto 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
digitalização 
(CR) 

GOIÁS 

AR0440 Samsung split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Repouso 
feminino 

GOIÁS 

AR0439 komeco SPLIT 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Repouso 
masculino 

GOIÁS 
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AR0438 Electrolux split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI RX 03 GOIÁS 

AR0437 komeco SPLIT 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI RX 02 GOIÁS 

AR0436 komeco SPLIT 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI RX 05 GOIÁS 

AR0435 komeco SPLIT 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI RX 04 GOIÁS 

AR0434 
Springer  
Carrier  

split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI RX 01 GOIÁS 

AR0433 Electrolux split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Ultrassonogra
fia 

GOIÁS 

AR0432 Samsung split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Sala médica 
das 
tomografias 

GOIÁS 

AR0431 Samsung split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Sala do 
estabilizador 
Philips 

GOIÁS 

AR0430 
Springer  
Carrier  

Piso teto 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

  
Tomógrafo 
philips 

GOIÁS 

AR0429 Fujitsu  split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Comando 
Philips 

GOIÁS 

AR0428 
Springer  
Carrier  

Piso teto 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Tomógrafo 
Siemens 

GOIÁS 

AR0427 
Springer  
Carrier  

split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI 
Comando 
Siemens 

GOIÁS 

AR0426 Electrolux split 
HUGO - H. de 
Urgências de 
Goiânia 

FIDI Recpção GOIÁS 

AR0380 
Springer  
Carrier  

42LUCC12C5 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 
Sala CR 
Mamografia - 
3º Andar 

HSPM 

AR0379 Electrolux SL18F 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 
Sala 03 
(ADM) - 3º 
Andar 

HSPM 

AR0378 
Springer  
Carrier  

Silentia 21.000 - 
ACJ 

HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

HSPM 
Sala RX 
Pronto 
Socorro 

HSPM 

AR0377 
Springer  
Carrier  

Silentia 18.000 - 
ACJ 

HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

HSPM 
Sala de 
Comando TC 
- 3º Andar 

HSPM 

AR0376 
Springer  
Carrier  

Silentia 18.000 - 
ACJ 

HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 

Sala RX 1 
(Telecomand
ado) - 3 º 
Andar 

HSPM 
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AR0375 
Springer  
Carrier  

Silentia 18.000 - 
ACJ 

HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 

Sala RX 1 
(Telecomand
ado) - 3 º 
Andar 

HSPM 

AR0374 
Springer  
Carrier  

42LUCC30C5 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 
Sala TC 2 - 3º 
Andar 

HSPM 

AR0373 
Springer  
Carrier  

42LUCC18C5 
HSPM - H. do 
Servidor Público 
Municipal 

FIDI 
Sala DO - 3º 
Andar 

HSPM 

AR0218 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0217 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0216 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0215 komeco < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0214 komeco < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0213 komeco < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0212 Electrolux < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0211 komeco < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0210 komeco < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0209 Midea < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0208 Samsung AS24UBAXXAZ 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0207 Gree < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0206 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0205 Fujitsu  < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0204 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0203 komeco < a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 
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AR0202 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
HUGOL - Hospital 
de Urgências GO 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0235 Trane < a definir > 
HUAPA - H. Urg. 
de Aparecida de 
Goiânia 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0234 Hitachi Central 
HUAPA - H. Urg. 
de Aparecida de 
Goiânia 

FIDI 
central de ar 
(laje técnica) 

GOIÁS 

AR0233 Hitachi Central 
HUAPA - H. Urg. 
de Aparecida de 
Goiânia 

FIDI 
central de ar 
(laje técnica) 

GOIÁS 

AR0232 Midea split 
HUAPA - H. Urg. 
de Aparecida de 
Goiânia 

FIDI Recepção GOIÁS 

AR0231 
Springer  
Carrier  

Piso teto 
HUAPA - H. Urg. 
de Aparecida de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
digitalização 
(CR) 

GOIÁS 

AR0230 
Springer  
Carrier  

split 
HUAPA - H. Urg. 
de Aparecida de 
Goiânia 

FIDI 
Repouso 
técnico 

GOIÁS 

AR0229 komeco SPLIT 
HUAPA - H. Urg. 
de Aparecida de 
Goiânia 

FIDI 
Repouso 
médico 

GOIÁS 

AR0228 
Springer  
Carrier  

split 
HUAPA - H. Urg. 
de Aparecida de 
Goiânia 

FIDI 
Ultrassonogra
fia 

GOIÁS 

AR0227 LG Split  
HMI - H. Materno 
Infantil 

FIDI Repouso GOIÁS 

AR0226 LG Split  
HMI - H. Materno 
Infantil 

FIDI Recepção GOIÁS 

AR0225 Midea split 
HMI - H. Materno 
Infantil 

FIDI Sala de RX GOIÁS 

AR0224 Elgin split 
HMI - H. Materno 
Infantil 

FIDI 
Sala de 
digitalização 
(CR) 

GOIÁS 

AR0223 Midea split 
HMI - H. Materno 
Infantil 

FIDI Sala de laudo GOIÁS 

AR0222 
Springer  
Carrier - 
18.000 

Split 
HMI - H. Materno 
Infantil 

FIDI 
Ultrassonogra
fia Térreo 3 

GOIÁS 

AR0221 
Springer  
Carrier - 
18.000 

Split 
HMI - H. Materno 
Infantil 

FIDI 
Ultrassonogra
fia Térreo 2 

GOIÁS 

AR0220 
Springer  
Carrier - 
18.000 

Split 
HMI - H. Materno 
Infantil 

FIDI 
Ultrassonogra
fia Térreo 1 

GOIÁS 

AR0247 York split dutado 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
Ressonância 
Magnética 

GOIÁS 

AR0246 komeco Piso teto 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala técnica 
RM 

GOIÁS 

AR0245 Midea split 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
Tomografia 

GOIÁS 

AR0243 Elgin split 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
comando(TC-
RM) 

GOIÁS 
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AR0242 
Springer  
Carrier  

Piso teto 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
comando(TC-
RM) 

GOIÁS 

AR0241 
Springer  
Carrier  

split 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
biópsia 

GOIÁS 

AR0240 Elgin split 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI Mamografia GOIÁS 

AR0239 
Springer  
Carrier  

Piso teto 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala de 
digitalização 
(CR) 

GOIÁS 

AR0238 
Springer  
Carrier  

Piso teto 
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI RX 02 GOIÁS 

AR0237 LG Split  
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI RX 01 GOIÁS 

AR0236 LG Split  
HGG - H. Geral de 
Goiânia 

FIDI 
Sala 
administrativa 

GOIÁS 

AR0464 LG Split  
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI 
Administraçã
o 

GOIÁS 

AR0463 LG Split  
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI 
Sala de 
laudos 

GOIÁS 

AR0256 
Springer  
Carrier  

split 
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI Repouso GOIÁS 

AR0255 
Springer  
Carrier  

split 
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI RX  GOIÁS 

AR0254 Consul - 9.000 Split 
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI 
Sala de 
digitalização 
(CR) 

GOIÁS 

AR0253 
Springer  
Carrier  

split 
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI 
Ultrassonogra
fia 

GOIÁS 

AR0252 Consul - 9.000 Split 
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI 
Comando 
tomografia 

GOIÁS 

AR0251 Samsung split 
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI 
Tomografia 
(backup) 

GOIÁS 

AR0250 
Springer  
Carrier  

Piso teto 
HDT - H. de 
Doenças Tropicais 

FIDI Tomografia GOIÁS 

AR0457 Elgin < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0456 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0455 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0454 LG < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0453 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0452 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0451 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0450 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 
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AR0449 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

  N/A GOIÁS 

AR0448 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0447 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0446 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0445 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0444 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0423 Midea < a definir > 
Central Remota de 
Laudos e Adm. - 
Goiás 

FIDI N/A GOIÁS 

AR0079 Elgin SRFI-18000-2 UBS Eldorado FIDI N/A DIADEMA 

AR0273 
Springer  
Carrier  

42LUCC022C5  
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0096 Fujitsu  OKASB9ASBCW 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0095 Fujitsu  ASB24A1 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0094 Electrolux SL13OF 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0093 
Springer  
Carrier  

42MCBO18515LS 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0092 
Springer  
Carrier  

42MCBO18515LS 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0091 
Springer  
Carrier  

42MZBO18515LS 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0090 
Springer  
Carrier  

42MCBOL18515L
S 

Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0076 Fujitsu  OKASB9ASBCW 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0072 
Springer  
Carrier  

42MCB018515LS 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0073 komeco KOP24FCG-1 
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0003 
Springer  
Carrier  

42LUCC022C5  
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 
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AR0022 
Springer  
Carrier  

42LUCC022C5  
Núcleo de Gestão 
Assist. Várzea do 
Carmo 

FIDI N/A SEDI III 

AR0417 York YJDA09FS-ADA HM Diadema FIDI N/A DIADEMA 

AR0416 LG BLU09OFLA HM Diadema FIDI N/A DIADEMA 

AR0287 LG BLU09OFLA HM Diadema FIDI N/A DIADEMA 

AR0286 York YJDA09FS-ADA HM Diadema FIDI N/A DIADEMA 

AR0468 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H. Regional de 
Osasco 

FIDI N/A SEDI III 

AR0060 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H. Regional de 
Osasco 

FIDI N/A SEDI III 

AR0070 
Springer  
Carrier  

GSW9-22C/A(I)  
H. Regional de 
Osasco 

FIDI N/A SEDI III 

AR0387 
Springer  
Carrier  

42LUCA 
018515LC 

H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0386 
Springer  
Carrier  

42LUCA 
018515LC 

H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0385 
Springer  
Carrier  

42LUCA 
018515LC 

H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0384 
Springer  
Carrier  

42LUCA01815LC H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0383 
Springer  
Carrier  

42LUCA 
018515LC 

H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0382 
Springer  
Carrier  

42MCC012515LS H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0381 Elgin < a definir > H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0048 
Springer  
Carrier  

< a definir > H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0062 
Springer  
Carrier  

< a definir > H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0044 
Springer  
Carrier  

< a definir > H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0030 
Springer  
Carrier  

< a definir > H. Pérola Byington FIDI N/A SEDI III 

AR0262 
Springer  
Carrier  

38KCH22C5 
H. Maternidade 
Leonor M. Barros 

FIDI N/A SEDI III 

AR0261 
Springer  
Carrier  

38KQA022515MC 
H. Maternidade 
Leonor M. Barros 

FIDI N/A SEDI III 

AR0260 
Springer  
Carrier  

38KQA022515MC 
H. Maternidade 
Leonor M. Barros 

FIDI N/A SEDI III 

AR0081 
Springer  
Carrier  

38KCH22C5 
H. Maternidade 
Leonor M. Barros 

FIDI N/A SEDI III 

AR0080 
Springer  
Carrier  

B8KQA022515M
C 

H. Maternidade 
Leonor M. Barros 

FIDI N/A SEDI III 

AR0071 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H. Maternidade 
Interlagos 

FIDI N/A SEDI III 

AR0039 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
H. Maternidade 
Interlagos 

FIDI N/A SEDI III 

AR0056 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS 
H. Maternidade 
Interlagos 

FIDI N/A SEDI III 

AR0013 
Springer  
Carrier  

42MCA009515LS 
H. Maternidade 
Interlagos 

FIDI N/A SEDI III 

AR0466 
Springer  
Carrier  

42MCBO12515LS 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala de 
Mamografia 

SEDI III 

AR0465 Midea 42MDCA18M5 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala de 
Comando 
Tomografia 

SEDI III 
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AR0460 York DJDA12FS-ADK 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI 
Sala de 
Comando da 
RM 

SEDI III 

AR0425 Hitachi RAP050DS5 
H. Guilherme 
Alvaro 

FIDI N/A SEDI III 

AR0424 Hitachi RAP050DS5 
H. Guilherme 
Alvaro 

SES-SP N/A SEDI III 

ND0034 N/A N/A 
H. Guilherme 
Alvaro 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0069 
Springer  
Carrier  

42LUCA009515C 
H. Guilherme 
Alvaro 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0115 
Springer  
Carrier  

24MCB030515LS H. Geral de Taipas SES-SP N/A SEDI III 

AR0114 Daikin Bi- split < a definir > H. Geral de Taipas FIDI N/A SEDI III 

AR0113 
Springer  
Carrier  

24LUCC30C5 H. Geral de Taipas FIDI N/A SEDI III 

AR0112 
Springer  
Carrier  

42LUCA009515L
C 

H. Geral de Taipas SES-SP N/A SEDI III 

AR0111 
Springer  
Carrier  

42LUCC22C5  H. Geral de Taipas FIDI N/A SEDI III 

AR0028 Daikin Bi- split < a definir > H. Geral de Taipas FIDI N/A SEDI III 

AR0031 
Springer  
Carrier  

MD42MCB0-
30515LS 

H. Geral de Taipas SES-SP N/A SEDI III 

AR0024 
Springer  
Carrier  

< a definir > H. Geral de Taipas SES-SP N/A SEDI III 

AR0033 
Springer  
Carrier  

RB1PT36AC2BS H. Geral de Taipas SES-SP N/A SEDI III 

AR0032 
Springer  
Carrier  

MD42LUCA00951
5LC 

H. Geral de Taipas SES-SP N/A SEDI III 

AR0422 
Springer  
Carrier  

42RWCA018515L
S 

H. Geral de São 
Mateus 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0421 
Springer  
Carrier  

42RWCA018515L
S 

H. Geral de São 
Mateus 

FIDI N/A SEDI III 

AR0420 Electrolux SE24R 
H. Geral de São 
Mateus 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0419 Electrolux SE30R 
H. Geral de São 
Mateus 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0308 Samsung AS24UBAXXAZ 
H. Geral de São 
Mateus 

FIDI N/A SEDI III 

AR0052 
Springer  
Carrier  

42LUCA01815LS 
H. Geral de São 
Mateus 

FIDI N/A SEDI III 

AR0029 
Springer  
Carrier  

42RWCA018515L
S 

H. Geral de São 
Mateus 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0040 
Springer  
Carrier  

42RWCA018515L
S 

H. Geral de São 
Mateus 

FIDI N/A SEDI III 

AR0043 
Springer  
Carrier  

CI24R 
H. Geral de São 
Mateus 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0053 
Springer  
Carrier  

42LUCA01815LS 
H. Geral de São 
Mateus 

FIDI N/A SEDI III 

AR0352 York < a definir > 
H. Geral de 
Guaianases 

FIDI N/A SEDI III 

AR0351 Gree < a definir > 
H. Geral de 
Guaianases 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0350 Elgin < a definir > 
H. Geral de 
Guaianases 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0201 York < a definir > 
H. Geral de 
Guaianases 

FIDI N/A SEDI III 
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AR0119 
Springer  
Carrier  

42FNCA1255 
H. Estadual Vila 
Nova Cachoeirinha 

FIDI N/A SEDI III 

AR0118 Electrolux S130R 
H. Estadual Vila 
Nova Cachoeirinha 

FIDI N/A SEDI III 

AR0117 Electrolux S130R 
H. Estadual Vila 
Nova Cachoeirinha 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0116 York Y6TA24FSADQ 
H. Estadual Vila 
Nova Cachoeirinha 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0054 Fujitsu  ASB24A1 
H. Estadual Vila 
Nova Cachoeirinha 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0064 Electrolux SI30R 
H. Estadual Vila 
Nova Cachoeirinha 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0164 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0163 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0162 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0161 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0160 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0159 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0158 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0157 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0156 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0155 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0154 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0153 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0152 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0151 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 
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AR0150 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0149 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0148 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0063 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0047 
Springer  
Carrier  

< a definir > 
Conjunto 
Hospitalar 
Sorocaba 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0122 
Springer  
Carrier  

42LUCC12C5 
H. Estadual do 
Ipiranga 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0121 
Springer  
Carrier  

38KCH22C5 
H. Estadual do 
Ipiranga 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0120 Electrolux PE24F 
H. Estadual do 
Ipiranga 

SES-SP N/A SEDI III 

AR0311 
Springer  
Carrier  

38KCH30C5 
Diadema - 
Quarteirão da 
Saúde 

FIDI N/A DIADEMA 

AR0107 LG BLU09OFLA 
Diadema - 
Quarteirão da 
Saúde 

FIDI N/A DIADEMA 

AR0106 York Y1DA09FS-ADA 
Diadema - 
Quarteirão da 
Saúde 

FIDI N/A DIADEMA 

 

 
 

 
 
 

 


